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gozowo — ole jowe | centralnego ogrzewania
- Sstan istnie jacy — inwentaryzaoc ja UL101/

101 |Kociol gazowy Viessmann Paromat—Simplex 345kW szt3
102 |Palnik gazowo—ole jowy Korting typ VI 3Za [1-K szT.3
103 |Zawor regulacy jny kKlapowy z napedem szt.3
104 |Zabezpieczenie stoanu wody Ttypu SYR 93532 szt.3
105 [Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex Typ 640 szt.3
106 |Zawor bezp, membranowy typu SYR 1915 DN 2x 21/2° szt.3
10/ |Pompa miesza joca powrotu prod. LFFP szt
108 | Zespol zbiornikow moagazynu ole ju opoatoweqo 4x 2200adm3 szt.l
109 |Rozdzielacz zasilania @159 x 4,5 sztl
110 |Rozdzielacz powrotu ¢l29 x 4,3 sztl
111 |Pompo obiequ c.0. bucdynek gtowny tTypu LFFP S0POPTIB0A/EB szt
112 |Zawor 3—cr miesza jocy Ttypu HFES z napedem AMBEZ23 szt.l
113 |Fompa okiegu c.0. budynek Z-du Dlugoterm. Upieki sztl
114 |Flitro-odmulnik magnetyczny DNIZS szt
115 |Wymiennik clepta typu JAD-DI (G5/18) szt.?
116 |Magnetofiltr typu Wiga MFW GI 1/¢27 szt
11/ |Pompa okiegu fladowania wymiennikow typu LFFP 32PU~80C sztl
118 |Magnetofiltr typu Wiga MFW G227 szt
119 | Zawor bezp, membranowy Ttypu SYR 2115 DN Ix 11/4” sztl
120 |Fompy cyrkulac ji cwu Typu LFP 29PWrolC sztl
12l |Stabilizator cwu o poj 3230cdm3 typ SCWA-C szt
122 |STac ja demineralizac ji wodly sztl
123 |Sterownik kotla Viessmann Dekamatic M-1 szt
124 [ Sterownik kotta Viessmonn Dekamatic M—¢ szt.2
122 |Sterownik oblegow c.o. Viessmann Dekamatic HK-2 szt.l
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