PUH ZARBUD Jarostaw Zaremba
ul. Parkowa 4/4 86-300 Grudzigdz
Biuro: ul. Sikorskiego 18/5 Grudzigdz.
zarbud@poczta.onet.pl
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PROJEKT BUDOWLANY
ZAMIENNY

docieplenia budynku przychodni w Lasinie

OBIEKT: Przychodnia
ADRES :  86-320 Lasin, ul. Radzyniska 4

BRANZA : 1. Projekt docieplenia budynku
INWESTOR : SP ZOZ im. Macieja z Miechowa w Easinie

86-320 Lasin, ul. Radzynska 4

PROJEKTANT

zakres: konstrukcyjno-
sporzadzanie rozwiaza

budynkéw inwentarskich, zych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych i c’) oraz sporzadzania

Lasin, czerwiec 2016 r.
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Oswiadczenie projektantow

- dotyczy wymogu art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r
o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Z 2004 r. nr 93,
poz. 888

Oswiadczam, ze Projekt budowlany zamienny dotyczacy
docieplenia budynku przychodni w Lasinie przy ulicy Radzyhskiej 4
zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. Jafpslaw Zaremba
zakres: konstrukcyjno- budop wszelkich budynkéw, oraz
sporzadzanie rozwiagan & ektonicznych w zakresie
budynkoéw inwentarskic| 1 gospodasczych, adaptacji projektoéw
typowych i powtarza]nyc inmych b dynkow oraz sporzadzania
projektu zag i




Zaswiadczenia o przynaleznosci do izb + uprawnienia projektantéw
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Opracowat:

OPIS

Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt zamienny uwzglednia ustalenia z Audytu energetycznego
opracowanego w czerwcu 2016 r. przez PUH DOMUS Sebastian Wardak

z Warszawy.

Zakres opracowania zamiennego uwzglednia wykonanie dodatkowych prac
wskazanych w tym Audycie.

Podstawa opracowania
Jak w projekcie budowlanym podstawowym z 2014 r oraz
Audyt energetyczny opracowany w czerwcu 2016 r. przez PUH DOMUS
Sebastian Wardak z Warszawy.

Opis obiektu

Bez zmian.

Opis elementéw elewacji
Bez zmian

Zakres projektowanych prac
Jak w projekcie podstawowym z 2014 r
oraz prace okreslone w w/w Audycie energetycznym:

- wymiana istniejacej Scianki aluminiowej frontowej na nowa z drzwiami

- wymiana istniejacych drzwi drewnianych pogotowia ratunkowego na nowe PCV

- Wymiana istniejacej Scianki (naswietla)klatki schodowej na okna PCV

- Wymiana istniejacych 4 szt. okien drewniany w sanitariatach na parterze
(0,90x0,65)

- Wymiana istniejacych 47 szt. okien drewnianych piwnicznych(0,57x0,5 7) na
nowe z PCV

- Wymiana istniejacych 3 szt. okien drewnianych (0,57x1,21) w pomieszczeniach
kotlowni na nowe z PCV

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grafitowym gr 15 cm o lambda
0,032W/m*K

- Ocieplenie stropodachu wentylowanego, ok. 573,15 m? granulatem z welny
mineralnej gr 22 cm 0 lambda 0,042W/m*K

Uwaga!

Szczegbtowe parametry zastosowanych materiatéw wskazane w w/w Audycie.

Pozostate ustalenia Projektu podstawowego z 201 4r — bez zmian.




