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POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI
RUROCIĄGAMI

KOTŁOWNIA

ISTN. ROZDZIELACZE
WRAZ Z ARAMTURĄ
DO DEMONTAŻU

50

80

ISTN. STACJA
ZMIĘKCZANIA WODY

POŁĄCZYĆ Z RUROCIĄGAMI
ZASILAJĄCYMI WĘŻOWNICĘ
BIWALENTNEGO PODGRZEWACZA C.W.

WSPOMAGANY SOLARNIE
UKŁAD PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

DO ZAKŁADU
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

DO BUDYNKU GŁÓWNEGO

100

ISTNIEJĄCE KOMINY
DWUŚCIENNE DN250 H=17,0 M
DO ODPROWADZENIA SPALIN
Z PROJEKTOWANYCH KOTŁÓW

ISTNIEJĄCE CZOPUCHY
DWUŚCIENNE DN250

ISTNIEJĄCY CZOPUCH
DWUŚCIENNY DN250
DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCA BATERIA RÓWNOLEGLE POŁĄCZONYCH
PRZEPONOWYCH NACZYŃ WZBIORCZYCH

ISTNIEJĄCE KOTŁY
VIESSMANN
PAROMAT SIMPLEX
O MOCY 345 kW
DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCY KOMIN
DWUŚCIENNE DN250 H=17,0 M
DO DEMONTAŻU
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KORYTARZ

RZUT PRZYZIEMIA
TECHNOLOGIA KOTŁOWNI

86-300 Grudziądz
ul. Groblowa 15/17
tel./fax  +48-56-46-239-65
e-mail: technika.sanitarna@op.pl

WYMIANA KOTŁÓW W KOTŁOWNI
SZPITALA SPZOZ W ŁASINIE
ul. Grudziądzka 2 86-320 Łasin

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
im. Macieja z Miechowa

ul. Radzyńska 4 86-320 Łasin

PROJEKT BUDOWLANY


